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Do
Wszystkich Wykonawcow

Dot. Postepowanie znak ZN/CCGTGr/5/2021/AK

»Wybdr wykonawcy budowy linii kablowych 110 kV, stanowiacych przebudowe istniejacych linii
napowietrznych 110 kV wraz z traktami $wiattowodowymi kolidujacych z planem zagospodarowania
terenu nowego zrodla wytworczego energii w Grudziadzu oraz budowy linii kablowej 110 kV wraz z
traktem S$wiattowodowym, stanowiaca rezerwowe zasilanie potrzeb wlasnych nowego Zrédia

wytworczego energii w Grudzigdzu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W zwiazku z otrzymaniem przez CCGT Grudziadz Sp. z o.0. [dalej: Zamawiajacy]| pytad, Zamawiajacy
udziela nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie nr 10

Ze wzgledu na trudno$ci czasowe w uzyskiwaniu ofert od producentéw materialoéw rO0Ssz¢ O
3
przesuniecie terminu zlozenia oferty przynajrnniej (0] tdeiefl.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy prosi o zlozenie ofert do dnia 21.01.2022 r. Jednoczes$nie po analizie ofert przez
Zamawiajacego odbeda si¢ negocjacje techniczno-handlowe. W tym czasie mozliwe bedzie
doprecyzowanie kwestii zwiazanych z ofertami na dostawe materialéw przez danych producentéw.
Liczymy na zlozenie ofert tak by mozliwe byto przejscie do etapu negocjacji techniczno-handlowych.

Pytanie nr 11

Wedtug Wykonawecy, realizacja zadania bedzie wymagata wykonania zamiennego pozwolenia na budowe
w celu budowy linii §wiattowodowych na terenie rozdzielni 110 kV SE Grudziadz - Wegrowo ,poniewaz
w obecnym PB nie ujeto redundantnej linii $wiattowodowej (dla linii 110 kV potrzeb wlasnych). W
zwiazku z powyzszym , czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem?

Odpowiedz nr 11

Zapewnienie tytulu prawnego na terenie rozdzielni 110kV lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy potwierdza przekréj zyly powrotnej 95 mm? Cu dla przedmiotowych linii 110 kV » W
przypadku braku potwierdzenia przekroju - zwracamy si¢ z prosba o okreslenie warunkéw zwarciowych
dla wszystkich linii kablowych 110 kV (w szczegélnosci : moc zwarcia , czas trwania zwarcia , parametr
X0/X1)

Odpowiedz nr 12

Na potrzeby projektu podstawowego (uzgadnianego w Energa) wykonywane byly obliczenia przekroju
zyly roboczej kabla do zadanej obcigzalno$ci pradowej. Na tym etapie jak i na etapie PB nie byly
wykonywane obliczenia dla przekroju zyly powrotne;.
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Finalne obliczenia nalezy wykonaé¢ w projekcie wykonawczym i na ich podstawie dobra¢ ostatecznie
przekroj zyly powrotnej, aktualne warunki zwarciowe nalezy pozyska¢ od Energa Operator.

W projekcie
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2.1. Rozwiazania techniczne dla linii kablowych 110 kV

2.1.1. Obliczenia i rozwiazania techniczne

Podstawowe zalozenia dla przebudowy istniejacych linii_napowietrznych
110 kV na linie kablowe:
e Dlugosc linii kablowej:

- Dia linii z kierunku Grudziadz Rzadz ~1496 m,
- Dia linii z kierunku Chetmno ~1477 m,
- Dia linii z kierunku Radzyn Cheiminski ~1154 m,
- Dia linii z kierunku Lisewo ~1136 m,

« Typ kabla —4 x 3 x XRUHKXS,
o Przekroj zyty roboczej —min. 1000 mm? Cu,

o Przekrdj zyly powrotnej — min. 95 mm? Cu,

e Sposéb uziemienia 2yt powrotnych kabli — cross-bonding,

o Glebokosc utozenia linii kablowej 110 kV — minimum 1,5 m,

Zalozenia dla budowy linii kablowej 110 kV zasilania rezerwowego potrzeb
wiasnych elektrowni:
e Dlugosc linii kablowej - ~510 m.
* Typ kabla - 3 x XRUHKXS,
o Przekroj zyly roboczej —min. 150 mm? Cu,
o Przekrdj zyty powrotnej — min. 95 mm? Cu,

* Sposob uziemienia zyt powrotnych kabli — obustronne uziemienie,
o Glebokos¢ utozenia linii kablowej 110 KV — minimum 1,5 m,

podstawowym okreslono minimalny, zgodny z wydanymi warunkami przebudowy przekrdj zyly
powrotnej — 95mm? :

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy udostegpnia wersje cyfrowa dokumentacji ( PZT, profili linii kablowej oraz
napowietrznej ) ?

Odpowiedz nr 13

Projekty Budowlane obecnie uzgadniane sa w Energa Operator S.A. Jak tylko zostana uzgodnione
Zamawiajacy bedzie mégt udostepnic wersje cyfrowe dokumentacii.

Pytanie nr 14

Projekt Budowlany zawiera dlugo$¢ poszczegélnych linii. Zwracamy si¢ z prosba o okreslenie czy
zawarte dtugosci w projekcie budowlanym sa diugosciami linii kablowej wraz z zapasami na zejscia linii
po konstrukcjach stupéw oraz konstrukcjach wsporczych na terenie stacji ?

Odpowiedz nr 14

Dlugosci poszczegdlnych linii wyszczegdlnione w Projekcie Budowlanym, sa dlugosciami trasy
mierzonymi po osi odpowiedniego toru linii kablowej bez odpowiednich zapaséw na zejScia po
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konstrukcjach slupéw oraz konstrukcjach wsporczych na stacji. Powyzsze nalezy oszacowa¢ w projekcie
wykonawczym.

Pytanie nr 15

Zwracamy si¢ z prosba o okreSlenie, czy Inwestor planuje wycinke drzew na calej diugosci
przedmiotowej inwestycji oraz czy pozostaja jakiekolwiek fragmenty projektowanej linii na ktérych
planowane jest pozostawienie istniejacego zadrzewienia?

Odpowiedz nr 15

Zamawiajacy przewiduje wycinke na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji 1 nie planuje pozostawienie
na projektowanej trasie linii zadrzewien.

7. powazaniem

Petnomocnik Zarzadu
ds. przetargow

Lsioki ) a-tojkp

Agnieszka Kotodziejska - tojko
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